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ВСТУП 

 

Задача достовірного виявлення пожежі засобами автоматичної 

пожежної сигналізації на важливих промислових, громадських і 

транспортних об'єктах в даний час надзвичайно актуальна. Несправність 

або хибні спрацьовування засобів пожежної автоматики завдають 

економічної шкоди підприємствам, а в деяких випадках призводять до 

травм і людських жертв. 

Одними із засобів пожежної автоматики, що відповідають за 

виявлення пожежі, є теплові пожежні сповіщувачі, правильність роботи 

яких багато в чому залежить від правильності проведення їх технічного 

обслуговування та випробувань. Методика проведення випробуваннь 

теплових пожежних сповіщувачів, що установлені на об’єктах, не 

визначена нормативними документами України, а існуючі методи 

об’єктових випробувань не передбачають визначення кількісних 

характеристик сповіщувачів, що обумовлює низьку ефективність таких 

випробувань. 

В монографії приведено аналіз існуючих методів та засобів 

випробувань теплових пожежних сповіщувачів. Розглядаються 

математичні моделі теплових пожежних сповіщувачів, які описують 

теплові процеси, що протікають у їх чутливих елементах. Використання 

таких моделей дозволяє описати динамічні характеристики сповіщувачів 

та умови їх роботи. Приведені математичні моделі, лягли в основу 

розробки методів їх випробувань.  

В роботі приведені методи та засоби випробувань теплових 

пожежних сповіщувачів, що передбачають визначення їх перехідної 

функції, частотних характеристик та постійної часу. Використання цих 

методів дозволяє підвищити ефективність їх проведення шляхом 

автоматизації процесу та скорочення часу їх проведення. 

  


