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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ 

ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄКТА 

 

Добринська В.Є., Бєрмант Д.П., Білаш Є.А., НУЦЗУ 

НК – Петухова О.А., доцент, к.т.н., НУЦЗУ 

 

Розрахунок внутрішнього протипожежного водопроводу (ВПВ) виконується від-

повідно до вимог ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», де в за-

лежності від типу будівлі за призначенням визначається нормативна кількість струме-

нів для гасіння пожежі в кожній точці будівлі від пожежних кран-комплектів (ПКК), а 

також витрати води на один струмінь. Але сучасні будівлі найчастіше мають за призна-

ченням складну структуру, що значно ускладнює розрахунок системи ВПВ та може 

привести до неправильних результатів. 

Був виконаний розрахунок ВПВ будівлі, яка розташована на виробничому об’єкті 

та складається з одноповерхової частини складського призначення, чотирьохповерхової 

частини адміністративно-побутового призначення, одноповерхової частини виробничого 

призначення з вбудованою частиною адміністративно-побутового призначення. Всі час-

тини будівлі відокремлені одна від одної протипожежною стіною 1-го типу, тому необ-

хідність ВПВ та нормативні витрати води приймаються окремо для кожної частини. 

Відповідно до нормативних вимог чотирьохповерхова частина адміністративно-

побутового призначення та одноповерхова частина виробничого призначення з вбудо-

ваною частиною адміністративно-побутового призначення не обладнуються системою 

ВПВ, тому що їх окремий об’єм меншій ніж 5000 м3. 

В одноповерховій частині складського призначення нормативні витрати води скла-

дають 5 л/с та кількість струменів на кожну точку приміщення – 2. За такими даними об-

ладнання ПКК приймається наступним: діаметр ПКК 65 мм; довжина рукава 20 м (можли-

во прийняти довжину рукава 15 м, але це збільшить кількість ПКК на поверсі); діаметр на-

садки ствола 19 мм. Розрахунок показав, що кількість ПКК в складський частині будівлі (за 

умов розташування пожежних кран-комплектів на стіні будівлі за її периметром) буде до-

рівнювати 5 (встановлення додаткового ПКК діаметром 25 мм не потрібно). 

Трасування мережі, що забезпечить роботу ПКК можливо за двома варіантами – 

з нижнім або верхнім розведенням (рис. 1). 
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Рис. 1. Розрахункова схема мережі ВПВ з розведенням: а – верхнім; б – нижнім 

 

Необхідний напір на введенні в будівлю з нижнім розведенням склав 28 м, а з 

верхнім – 30,1 м., що практично не перевищує гарантований напір у зовнішній мережі 

(30 м), тому робота ПКК буде забезпечена зовнішньою мережею без додаткового під-

вищення тиску. 

Таким чином, був виконаний розрахунок ВПВ складної за призначенням будівлі 

виробничого об’єкта, який показав, що п’ять ПКК діаметром 65 мм встановлюються 

лише в одній з частин будівлі та їх робота буде забезпечена зовнішньою мережею без 

додаткових підвищувальних установок. 
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