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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВОГНЕГАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКИДУ 

ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ З КОНТЕЙНЕРІВ 

 
Вступ. Одним з ефективних методів 

ліквідації масштабних пожеж на початко-

вій стадії є метання вогнегасних засобів 

залпом, або пострілом. Для досягнення 

цієї мети в Україні використовують уста-

новки, які реалізовані на серії машин типу  

«Імпульс-1», «Імпульс-2м», «Імпульс-

шторм» які проводять гасіння пожежі пос-

трілом порошкової речовини. 

Але головною проблемою таких уста-

новок являється малий радіус застосування 

(номінальний радіус дії - 50 метрів), вони 

не в змозі забезпечити дальність падіння і 

необхідну вогнегасну концентрацію поро-

шку в зоні горіння на віддалених відстанях 

(більше 100 м). Виникають великі труд-

нощі у вирішенні питань доставки і засто-

сування високодисперсних порошкових су-

мішей, оскільки порошки конвективними 

потоками відносяться від осередку пожежі, 

не проникаючи в полум'я. 

Мета і завдання. Результати дослі-

джень в області порошкового пожежога-

сіння [1, 4] показують, що вогнегасна зда-

тність порошків значною мірою залежить 

від способу їх подавання на осередок по-

жежі. Таким чином, при застосуванні в ко-

нтейнерах вогнегасних сумішей і при дос-

лідженні їх вогнегасної ефективності не-

обхідно забезпечити такі умови, при яких 

уся маса порошкового складу максима-

льно використовуватиметься для припи-

нення горіння. Для цього необхідно визна-

чити найбільш ефективний спосіб подання 

вогнегасного порошкового составу з кон-

тейнера, проаналізувати процес зміни па-

раметрів пожежогасіння. 

Результати досліджень. Вогнегасна 

ефективність контейнера з порошковим 
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складом може бути оцінена за мінімаль-

ною величиною питомої витрати порош-

кового складу, що бере участь в гасінні. Ін-

тенсивність викиду порошкового складу з 

внутрішньої порожнини контейнера ви-

значатиметься як кількість вогнегасного 

порошку, яка викидається в одиницю часу 

на одиницю розрахункового параметра по-

жежі з внутрішньої порожнини контей-

нера. 

Загальна витрата ВПС в контейнері 

визначається на основі розрахунку загаль-

ної кількості вогнегасного порошкового 

складу G в контейнері із заданою масою 

ВПС, який витрачається під час гасіння 

пожежі на одиницю розрахункового пара-

метра пожежі, кг/ (м2, м3) 

)1(
пожП

M
G    

де m – маса вогнегасного порошкового 

складу, кг; Ппож – розрахунковий параметр 

пожежі (м2, м3). Питома витрата g – є кіль-

кість вогнегасного порошку, яка витрача-

ється в одиницю часу на гасіння розрахун-

кового параметра пожежі (кг/c) 

)2(
пожT

M
g   

З формул (1, 2) виходить визначення 

інтенсивності викиду порошкового складу 

з контейнера 

пожT

G
I  ; )3(

пожt

g
I   

Досягши максимальної інтенсивності 

подання викиду порошку в осередок по-

жежі час гасіння зменшується і для зрос-

тання інтенсивності вимагається збільшу-

вати витрату – G. Отже, для підвищення 

вогнегасної ефективності контейнера з по-

рошковою сумішшю необхідно передба-

чати максимальну інтенсивність викиду 

порошку з внутрішньої порожнини в зону 

горіння за мінімальний проміжок часу зі 

збільшенням G. Такий ефект можна забез-

печити при високошвидкісному методі ме-

тання порошкового складу в контейнерах 

із застосуванням СУПКМ. 

Для вогнегасного складу існує крити-

чна інтенсивність подання – Iкр, при якому 

і нижче якої гасіння не буде досягнуте. 

Проведення розрахунків витрати вог-

негасного порошкового складу при викиді 

з контейнера дозволяє отримати залеж-

ність загальної витрати G від інтенсивно-

сті викиду вогнегасного складу, (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Графік залежності загальної  витрати 

і інтенсивності викиду вогнегасного речовини 

в осередку пожежі 

Для різноманітних вогнегасних засо-

бів, характер зміни питомої витрати – g від 

інтенсивності подачі зберігає аналогічну 

залежність, що дозволяє говорити про іс-

нування оптимальної інтенсивності подачі 

Iопт і оптимальному часі гасіння τ опт , при 

якому витрати вогнегасного складу G , що 

викидається з контейнера в зону горіння, 

для гасіння буде мінімальним. 

Таким чином, отримуємо оптимальну 

інтенсивність подачі за мінімальний час 

гасіння з мінімальною витратою, яка може 

прийнята як перший рівень розрахунку но-

рмативних показників гасіння з викорис-

танням порошкових составів в контейне-

рах. Для визначення оптимальних параме-

трів гасіння з використанням ВПС в кон-

тейнерах на начальному етапі можливо ви-

користання розрахункового пособу, засно-

ваного на основі аналізу процесу гасіння 

осередку пожежі 

)4(
гасгас

впс
впс

ТП

m
I


  

де впсm  – маса ВПС, викинутого на гасіння 

з одного контейнера, кг; гасТ  – час, витра-

чений на гасіння, с; гасП  – величина пара-

метра пожежі, м, м2, м3. 

Ефективність дії порошкових скла-

дів при гасінні пожежі. Ефективність га-

сіння з ВПС в контейнері залежить від ін-
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тенсивності викиду ВПС з внутрішньої по-

рожнини контейнера, часу гасіння і коефі-

цієнта використання порошку порвикК .  

)5(..

факт

теор

порвик
І

I
К   

Коефіцієнтом використання порошку яв-

ляється відношення теоретичної інтенсив-

ності викиду вогнегасного речовини до 

фактичного значення інтенсивності 

Фактична інтенсивність викиду і зага-

льна витрата вогнегасного складу можуть 

служити показниками ефективності га-

сіння порошковими складами в контейне-

рах.  

До числа методів викиду ВПС з кон-

тейнера відноситься вибуховий метод ви-

киду вогнегасних порошків з внутрішньої 

порожнини контейнерів.  

Виконання цього методу досягається 

конструктивним виконанням контейнера з 

багатосекційною внутрішньою порожни-

ною (рис. 2). 

Внутрішня порожнина розділена на 

секції і заповнена порошковим складом. 

По центру порожнини розташований спо-

нукальний пристрій, наприклад, порохо-

вий заряд для отримання надмірного тиску 

у внутрішній порожнині контейнера і ви-

киду порошкового складу з контейнера. 

 
Рис. 2. Модель контейнеру з порошковою вог-

негасною речовиною 

1 – корпус; 2 – розділювач секції; 3 – задня то-

рцева частина контейнеру; 4 – спонукальний 

пристрій; 5 – механізм приведення в дію спо-

нукального пристрою; 6 – лобова частина; 7 – 

запальник механізму; 8 – центральна вісь  

Під час виходу з корпусу контейнера 

газопорошковий потік утворює вибухову 

хвилю; викид продуктів вибуху, утво-

рення розпорошеної нерівномірної суміші 

продуктів вибуху і порошку з переважан-

ням твердої дисперсної фази. Продукти 

вибуху чинять тиск на газодисперсну по-

рошкову суміш. При вибуху частина про-

дуктів вибуху обволікає газодисперсну по-

рошкову суміш і посилює передній удар-

ний фронт продуктів вибуху, за яким насу-

вається газопорошковий потік, що розши-

рюється. При цьому флегматизація про-

цесу горіння у осередку пожежі додатково 

до вогнегасної дії порошкових складів до-

сягається:1) відривом фронту полум'я від 

горючого навантаження; 2) дробленням 

фронту полум'я на окремі ділянки, що не 

підтримують горіння; 3) розбавленням 

зони горіння інертними продуктами ви-

буху. Досягнувши поверхні осередку по-

жежі, потік розділяється на дві частини. 

Велика частина потоку, відбиваючись від 

поверхні, що горить, створює низову 

хмару, яка забезпечує екранування горю-

чої речовини від теплового потоку зони 

горіння, ізолює його і запобігає можливо-

сті подальшого поширення горіння по усій 

площі покриття. Інша, менша частина по-

току, на високій швидкості проникає в 

глибину поверхні, що горить, руйнуючи 

конденсовану зону, де відбувається го-

ріння твердих речовин. 

Оскільки на пожежі в основному є 

присутнім дифузійне горіння [2, 4], то за-

лежність концентрації вогнегасного поро-

шкового складу, розміщеного в контей-

нері, від різних чинників при дифузійному 

горінні після викиду порошку з контей-

нера можна виразити 

)6(
12

2








 RS

SR

PV

PSd
С  

де ε – коефіцієнт дифузії часток порошко-

вого складу в газовому середовищі зони 

підготовки до горіння, м2⋅с 1; d PS
SR – сере-

дній діаметр частки порошкового складу, 

м; β – мінімальне значення константи гете-

рогенної рекомбінації, при якій спостері-

гається гасіння полум'я, с 1; ρ PS – щільність 

частки порошкового вогнегасного складу, 

кг⋅м3. 

Висновки. Метод викиду вогнегасних 

порошкових складів з внутрішньої порож-

нини контейнера під дією надмірного ти-

ску є якісно новим, перспективним напря-

мом проведення наукових досліджень і 
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практичного застосування при рішенні за-

вдань розробки перспективних методів і 

технічних засобів пожежогасіння. 
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SIMULATION OF AIR POLLUTION IN WORKPLACES USING CODE «ACCAM-2» 

 

Introduction. Along the Toliatti-Odessa 

ammonia pipeline there are several pumping 

stations which support the correct pressure in 

the pipeline. From the point view of industrial 

safety these pump stations are the chemically 

dangerous objects [5]. According to the Law 

of Ukraine for high-risk objects, a PLAS 

(Emergency Response Plan) document must 

be developed for such industrial object.  Pre-

diction of air pollution in workplaces after un-

planned toxic chemical emission is the basis 

of this document. Therefore, the actual task is 

to estimate the level of contamination in 

working areas of the pump station in the case 

of unplanned ammonia release at the pump 

station territory. 

Review of literature sources. To solve 

the problem of chemical contamination zones 

formation in the case of unplanned ammonia 

emissions analytical models or Gaussian 

plume are widely used [2, 3, 9, 10]. These 

models have significant lacks because they 

cannot be used when we model toxic chemi-

cal dispersion among buildings. For this pur-

pose it is necessary to use numerical models 

[1, 4, 6-8] which are based on Fluid Dynamics 

equations. In Ukraine, there is a certain deficit 

of such models [1, 7, 8]. 

The purpose of this paper is to develop 

a code which is based on numerical model for 

computing the chemical contamination of air 

on the territory of the ammonia pump station 

for unplanned ammonia release. 

Mathematical model. To simulate the 

ammonia dispersion 2D mass transport model 

is used [1, 3, 4, 7, 8]: 
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(1) 

where С is mean concentration; u, v are the 

wind velocity components;  is the parameter 

taking into account the process of pollutant 

chemical decay or washout; μ=(μх , μy ) are 

the diffusion coefficients; Q is intensity of 

point source emission;  irr   are Dirak 


