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Останні надзвичайні ситуації на складах зберігання боєприпасів показали 

недосконалість існуючих засобів пожежогасіння в умовах детонації і  розльоту 

осколків. Дослідження показують, що період від початку горіння тари до 

детонації становить від 7 до 10 хвилин. Абсолютна більшість арсеналів 

зберігання боєприпасів, у кращому випадку, обладнані засобами раннього 

виявлення пожежі, але не мають автоматичних установок пожежогасіння. Це 

обумовлює необхідність забезпечення пожежогасіння з залученням особового 

складу та техніки, що можливо до початку вибухової фази і не має достатньої 

ефективності навіть при залученні броньованої техніки.  

Тому проблема гасіння пожеж на складах боєприпасів як у початковій, 

так і у вибуховій стадії є актуальною. 

Авторами пропонується застосування автоматичної установки 

дренчерного  пожежогасіння з підключенням до імпульсного водоживлювача, 

який забезпечує роботу системи на визначеному напрямку до підключення 

стаціонарних насосних установок або пересувної пожежної техніки, 

розташованих у захисному капонірі. Такий підхід забезпечує зменшення часу 

вільного розвитку пожежі, а також можливість продовження гасіння під час 

вибухової стадії з мінімальним ризиком для людей.  

Імпульсний водоживлювач уявляє собою ємність визначеного об’єму і 

приводом в дію від порохового акумулятора тиску (ПАТ), який спрацьовує від 

імпульсу, сформованого при спрацюванні пожежної сигналізації або від ручних 

пускових систем. 

Проведені дослідження показали, що пороховий заряд здатен підвищити 

тиск у ємності до 0,9 – 1,0 МПа, що достатньо для стійкої роботи дренчерної 

установки. Використання такого принципу приводу у дію дозволяє знизити 

інерційність системи, використовувати ємність без підтримання тиску, що 

підвищує надійність експлуатації.  
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