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У наданій роботі розглядається методика розрахунку імпульсних установок 

подання вогнегасячої речовини з резервуарів для її зберігання до зрошувачів 

системи пожежогасіння складів вибухонебезпечних речовин за допомогою  

швидкого збільшення тиску (вибух порохового заряду). Розглянутий час роботи 

систем до включення стаціонарних засобів пожежогасіння та умови подачі 

рідини по трубопроводах при перемінних значеннях напорів. У розрахунках 

враховані необхідні витрати для зрошення поверхонь, що захищаються, вибір 

діаметру трубопроводів залежно від довжини та умов подання рідини зі 

зрошувачів. Математичне завдання вирішено завдяки розгляду ряду граничних 

випадків, що мають практичне зацікавлення. 
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